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ASUNTO Consulta relatwa a la consideracion de tanques de doble pared con sistema de
deteccion de fugas a los tanques enterrados de pared simple de instalaciones
de almacenamiento de productos petroliferos a los que se aplique el sistema de
conversion a tanques de doble pared adaptado a la norma UNE 62422,

En relacion con su escrito, de fecha 07.05.2013, sobre el asunto indicado en el eplgrafe le
significo:;

Consideramos que los tanques de acero, de simple pared, que se transformen a doble pared
conforme a un sistema que cumpla con la norma UNE 62422 "Construccion de tanques de doble pared
por transformacién “in situ” de tanques de acero de simple pared” tienen la consideracion de tanques
de doble pared a los efectos de lo dispuesto:

- En el Anexo |, apartado 38.2.b), y en el Anexo I, apartado 39.2.b) del Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre.

- Y en los articulos 29.1y 46.1.9, parrafo segundo, del Real Decreto 1562/1998, de 17
de Julio.

La empresa reparadora de PPL que vaya a realizar la transformacion debera tener presentado,
en el Organo competente de la Comunidad Auténoma, un estudio-proyecto genérico, que debera estar
suscrito por técnico titulado competente, que contemplara todas las fases de actuacion, ensayos y
pruebas obligatorios descritos en la citada UNE 62422

Los mencionados sistemas para |a transformacion de tanques de simple pared “in situ” en
doble pared, consideramos que no necesitan el reconacimiento por parte de la Comunidad Autonoma
para su aplicacion.
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El titular de la instalacion en la que se ha realizado la transformacion debera comunicarlo al
Organo competente de la Comunidad Auténoma.
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Asunto: Consulta al Ministerio relativa a la consideracién de tanques de doble pared con
sistema de deteccion de fugas a los tanques enterrados de pared simple de instalaciones
de almacenamiento de productos petroliferos a los que se les aplique el sistema de
conversion a tanques de dobles pared adaptado a la norma UNE 62422

Se remite el presente escrito, ya que se han presentado en esta Direccion General de Industria,
Energia y Minas de la Consejeria de Fomento de Castilla-La Mancha, solicitudes de exencién de
pruebas de estangueidad a depositos transformados en tanques de doble pared basados en la
norma UNE 62422 y se generan dudas acerca de la tramitacion a realizar;

CONSIDERACIONES:

1)

3)

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994,
de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995,
de 28 de diciembre, en el Anexo |, apartado 38.2.b), y en el Anexo |, apartado 39.2.b), en las
instalaciones (petroliferas) enterradas de almacenamiento para su consumo en la propia
instalacién y en las de suministro a vehiculos que cuenten con tanques de doble pared con
deteccion automatica de fugas no serd necesaria la realizacion de las pruebas periédicas de

estangueidad.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el
que se modifica la Instruccion Técnica Complementaria MI-IP02 Parques de almacenamiento
de liquidos petroliferos, en el articulo 29.1, todos depésitos enterrados que estén dentro el
ambito de aplicacion de la ITC MI-IP02 se instalaran con sistema de deteccion de fugas, entre
los que se incluye la doble pared con deteccion de fugas. Asi mismo, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46.1.9, parrafo segundo, no sera necesaria la realizacion de la
prueba de estanqueidad en las instalaciones que estén dotadas de deteccién de fugas, pero si
la comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de deteccion.

El 2 de abril de 2004, se emite respuesta del Ministerio a la consulta relativa a los criterios
para la exencion de las pruebas de estanqueidad en los tanques que tengan instalado un
sistema que transforme un tanque de simple pared en uno de doble pared, en la que se indica
lo siguiente:
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“... consideramos que siempre y cuando el sistema cumpla que:

a) El primer revestimiento, el que esta en contacto con la cara del depésito original, se
realice de acuerdo con lo establecido en el informe UNE 53991 — Reparacion y
revestimiento interior de depdsitos metalicos para el almacenamiento de productos
petroliferos liquidos, con plastico reforzado.

b) La camara supere el ensayo de continuidad indicado en el punto 6.2 de la norma
UNE 62350-4 — Tanques horizontales de doble pared (acero-plastico reforzado con
fibra de vidrio)

c) La cara en contacto con el liquido cumpla el ensayo de resistencia quimica de los
materiales indicado en e! punto 7.4.2 del mencionado informe 53991.

d) Se disponga de un sistema de deteccion de fugas en la camara intersticial.

El tanque metalico, al que se le ha colocado este sistema, se transforma en un tanque de
doble pared y, por lo tanto, los requisitcs han de ser los mismos gue los especificados en el
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, para tanques de doble pared con sistema de
deteccion de fugas.”

4) Por otra parte, en el proyecto de R.D. por el que se aprueba la ITC MI-IP04 “Instalaciones para
suministro a vehiculos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentacion de
instalaciones petroliferas, que se remitié a las comunidades auténomas en el 2012 dando un
plazo para presentar las observaciones que se consideraran oportunas y que aun esta
pendijente su publicacién en el B.O.E;

en el punto 5.7 relativo a la “Transformacion de tanques enterrados de simple a doble pared”,
el texto elaborade decia lo siguiente:

‘La reparacion transformacién de tanques enterrados de simple a doble pared solo podra
realizarse si se cumplen los requisitos especificados en la norma UNE 62422

A los tanques asi transformados que dispongan de un sistema de deteccion de fugas
conforme a la norma UNE EN 13160, partes 2 6 3, sequn corresponda, no sera necesaria
la realizacion de las pruebas periddicas de estangueidad. Cuando se detecte una fuga se

procederd a la reparacion o sustitucion del tanque.”

Con lo que se daba a entender:

1°) que la norma UNE 62422 era la Unica admisible para la reparacion transformacion
de tanques a doble pared.
2% y que, a través del propio R.D., se reconocia que en los tanques asi transformados

gue dispongan de un sistema de deteccion de fugas conforme a la norma UNE EN
13160, partes 2 0 3, no seria necesaria la realizacién de las pruebas periddicas de

estanqueidad.

El problema es que en la actualidad no hay ninguna normativa vigente aplicable que haga
referencia a la horma 62422 para la transformacion de tanques a doble, ya que no se menciona en
la actual redaccion de las ITCs del Reglamento de instalaciones petroliferas, y la tnica referencia
a este tema esta en la consulta realizada al Ministerio en 2004.

En vista de lo expuesto en los parrafos anteriores,
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SE SOLICITA conocer si desde el Ministerio se considera:

a) Que los tanques que se transformen de simple a doble pared conforme a un sistema que
cumpla los requisitos de la norma UNE 62422 tienen consideracion de tanques de doble pared
a los efectos de lo dispuesto:
¢ En el anexo |, apartado 38.2.b), y en el Anexo |l, apartado 39.2.b) del Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre.
« Y en los articulos 28.1 y 46.1.9, parrafo segundo, del Real Decreto 1562/1998, de 17 de
fulio. '
b) Y si los mencionados sistemas necesitan algun tipo de reconocimiento por parte de las
comunidades autébnomas para su aplicacion.

La Jef del Servicio de Industria
g sy f T -;‘ »_

Pl




