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INSTRUCTION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMDUSTRIA ¥ ENERGIA
SOBRE CRITERIOS DE APLICACION A LAS HUERTAS 0 GRAMJAS
- SOLARES. o
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El objeto de la presenie instruccion de servicio es establecar los criterios
tecnicos v administrativos para la conexion a las redas de distribucion, de
Jinstalaciones o agrupacicnes de irstalaciones fotovoltaicas (huertos, granjas,
etc.) de forma que se garantice su compatibilidad con la red de la compaiiia

distribuidora.

Estas instrucciones se aplicaran a todas aquellas instalaciones o agrupaciones
de instalaciones fotovoltaicas, que efectden su instalacion en las redes de
distribucion sea cual fuere la potencia de la instalacion o la potencia total de la

agrupacion.

Se define como huerta o granja solar a una instalacion compuesta de los
siguientes elementos:

v Dos o mas instalaciones individuales constituidas cada una de elfas por una
o varias placas solares y dotadas de equipo de medida, inversor y equipos
de proteccion. A efectos de esta instruccién de servicio se denominaran

instalaciones de generacion fotovoltaica individuales.

v Centro de transformacidn con sus protecciones, caso de conectarse en
media tension.

v" Posible equipo de medida gobal

v' Linea de conexion con la red de la compaiiia distribuidora cumpliendo con
los requisitos apropiados de conexion segln normas técnicas.

1.- AUTORIZACION ADMINISTRATIVA

1.1.- Conexion en baja tensién

En el ambito de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha, este tipo de
“instalaciones, por conectarse en baja tensién no estdn sometidas al
\ procedimiento de autorizacidn establecido en el Titulo VIl del R.D. 1955/2000,
JQ de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica, resuliando de aplicacion los requisitcs

Avta. Rio Esteniila e
. 'y - s . Afnnya T
Direccién General de Industria y Energia 45071 TOLEGO



l Consejeria de
I " _ ndustria y Tecnologia
- hastilla-la Fanscha o b e

_técn;cbs del Reglamenio Eiec ;rc“{écn'co para Baja Te-nsién aprobado por &l
R.D. 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. de 18 de septiembre de 2002) y cuya
entrada en viger tuvo lugar el 19 de septiembre de 2003.

8in embargo consxderando la potencia global de este tino de mstalamones
cabe distinguir entre:

a) Instalaciones con potencia global nominal igual o inferior a 10 KW:

requieren Unicamente una memoria técnica de disefio firmada por instalador
autorizado competente o t&cnico titulado competente (visado por el colegio
oficial correspondiente) incluyendo los datos definidos en la ITC-BT-04 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

b) Instalaciones de potencia nominal superior a 10 KW, la definicién de su
caracteristicas técnicas se realiza mediante proyecto firmado por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

1.2.= Conexion en media tensién

Las agrupaciones, huertas o granjas de instalaciones fotovoltaicas individuales,
cuya conexion a la red de distribucion se efectlie en media tension, estan
sometidas al procedimiento de autorizacidn establecido en el Titulo VIl del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

El proyecto que deba someterse a autorizacion adminisirativa, comprendera
fodo el conjunio de elementos y componentes descrito en esta instruccion de
servicio (instalaciones individuales, equ;pos de medida, transformador y linea

de conexion).

La conexion de una nueva instalacion individual en el transformador de una
agrupacion, huerta o granja solar, con posterioridad a la autorizacion
administrativa y puesta en servicio de ésta, se realizarda (nicamente
considerando que se trata de una conexion en baja tension, debiendo cumplir
con los requisitos técnicos relativos al punto de conexion.

v
1

2.- TITULARIDAD DE LAS INSTALACIONES.

De acuerdo con la descripcion de huerta solar contenida en esta instruccion de
servicio, las Instalaciones individuales (Placas de generacion fotovoltaica,
equipo de medida e inversor) de generacion fotovoltaica, pueden pertenecer a
une o varios titulares, es decir puede haber tantos titulares como instalaciones
incdividuales o bizn menor nimero de titulares que de instalaciones individualss.
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Exists sin embargo una parte comiln: transformacion, posible equipo de medida
global vy linea de conexion, cuva titularidad puede 0 no coincidir con la de
alguno de ios titulares de las instalaciones individuales, y qgue tendran
consideracion de instalaciones de conexién. '

A efectos de cumplimiento de la legistacion vigente en materia de seguridad
industrial y para garaniizar el mantenimisnto de sstas instalaciones comunas,
deberad comunicarse a la Adminisiracién la titularidad de estas instalaciones,
pudiendo ser una Comunidad de Bienes formada por &l conjunto de titulares de

las instalaciones individuales.

3.- REGIMEN ESPECIAL

Tendrén derecho a la obtencion del regimen especial de productores de
energia eléctrica, cada una de las instalaciones individuales de |a agrupacion,

huerta o granja solar. :

El procedimiento a seguir serd el descrito en el Decreto 299/2003, de 4 de
noviembre de 2003, por el que se regula el procedimiento de reconocimiento de
la instalacion de produccion energia eléctrica en régimen especial y la creacion
del Registro Autondmico de las Instalaciones acogidas a dicho régimen.

Esta instruccion es de general aplicacion a todas las Delegaciones Provinciales
de esta Consejeria desde la fecha de su firma.

Se cursara a los Jefes de Servicio de Industria y Energia de las Delegaciones
Provinciales de esta Consejerfa en las cinco provincias, a fin de que puedan

Conocer su contenido.

Toledo é 20 de abril de 2005 7
EL DIRECTOR GENERAL Df INDUSTRIAY ENERGIA e

Fdo.: José M_anuei Martinez Garcia
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